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Husejerens spørgsmål  
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lukkede jordvarmeboringer   

– I hvilke områder er det særlig relevant  
– Andre muligheder (end jordvarmeboringer) for 

opvarmning med grøn energi 
– Lovkrav og pladsforhold 
– Husets varmebehov og isolering    
– Hvordan virker det – hvad skal der til af installationer ?  
– Økonomi – hvad koster det ?  
– Andre opklarende spørgsmål en husejer måtte have  

 
 
 



  
       

      
    

         
      

  
     

   

     
     

   
  

   

I hvilke områder er det særlig relevant  ? 
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Andre muligheder for opvarmning med grøn energi 
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Husejerens overvejelser ved valg af 
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Pillefyr og pille bændeovn  
 
 
Varmepumpe – med andre kilder end jord  
(udeluft – og/eller ventilationsluft eller søvand) 
 
 
Biogas  - kan opgraderes til naturgasnettet 
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Eksempel på hus fra 1970’erne med 
både pillefyr og pille bændeovn .  
Tærpiller fyldes i fra oven.  

Nyt udhus for at 
kunne opbevarere 
træpillerne – der er 
ikke plads til en 
snegl til fyrer  
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Brå Møllesø – her er placeret ca. 150 meter slange,  
der  siden 1992 har været i  et  brinekredsløb  med en 
varmepumpe   

I  afløbet fra søen  er placeret 120 meter 
kobberrør med kølevæske (freon). De er i 
kredsløb med en lille 3 kW varmepumpe,  hvor 
kompressoren t rækkes direkte af møllehjulet , 
når vandføringen når op på ca. 250l/ sek..  
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Lovkrav og pladsforhold 
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Husejerens overvejelser ved valg af 
lukkede jordvarmeboringer   

– Vandret – kræver en del plads  (relevant i åbent land)  
– Lodrette – eller skrå – kræver ikke ret meget plads.  
 
– Lovkrav om afstand til vandforsyningsanlæg (50 meter 

til private anlæg og 300 meter til almene anlæg)   
 

– Ifølge nuværende lov (fra 21-nov-2013) skal afstanden 
mellem boringer til vertikale anlæg skal være mindst 
20m.  Denne bestemmelse forventes fjernet i en ny 
revideret bekendtgørelse.   

 



  
       

      
    

         
      

  
     

   

     
     

   
  

   

Hvordan virker det – hvad skal 
der til af installationer ?  
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– Forståelsen for de tre kredsløb (den ydre i boringerne, 

varmepumpens indre og så huskredsløbet)  
 

– Hele ideen er, at varmepumpens virkningsgrad er større 
end 1 –  typisk 2-3 stykker – eller mere 
 

– Virkningsgraden afhænger af dimensioneringen (antal 
boremeter, hvor mange timer varmepumpen kører og 
temperaturen på indkommende brine, og hvor høj en 
temperatur, der skal afgives (gulvarme – radiatoerer)    

  



  
       

      
    

         
      

  
     

   

     
     

   
  

   

Husets varmebehov og isolering 
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Husejerens overvejelser ved valg af 
lukkede jordvarmeboringer   

– ”Standard fjernvarme hus” bruger ca. 139 kWh/m2  pr. år 
– Et hus bygget efter BR 10  bruger 30 kWh/m2  
– Et nyt lavenergihus efter 2015 krav bruger 22 kWh/m2 
 
– Eksisterende byggeri -  se på tidligere årlig forbrug af olie eller 

gas og omregn til kWh  
 

– Forbedre isolering for at nedbringe behovet – mange mulige 
tiltag (vinduer, skifte punkterede termoruer, forsatsvindue, 
indvendig vægbeklædning, tag osv.   
 

– Den naturlige variation i behovet pga. vejret – antal graddage 
kan svinge helt op til 40 % for et koldt og et varmt år   
 



  
       

      
    

         
      

  
     

   

     
     

   
  

   

Økonomi – hvad koster det ? 
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lukkede jordvarmeboringer   

 

Årlig  
Varmebehov COP 1 COP 2 COP 2,5 COP 3 COP 3,5 COP 4,0 COP 4.5 

10.000 kWh  kr.         16.000   kr.       8.000   kr.       6.400   kr.      5.333   kr.       4.571   kr.      4.000   kr.       3.556  

15.000 kWh  kr.         24.000   kr.    12.000   kr.       9.600   kr.      8.000   kr.       6.857   kr.      6.000   kr.       5.333  

20.000 kWh  kr.         32.000   kr.    16.000   kr.    12.800   kr.    10.667   kr.       9.143   kr.      8.000   kr.       7.111  

25.000 kWh  kr.         40.000   kr.    20.000   kr.    16.000   kr.    13.333   kr.     11.429   kr.    10.000   kr.       8.889  

30.000 kWh  kr.         48.000   kr.    24.000   kr.    19.200   kr.    16.000   kr.     13.714   kr.    12.000   kr.     10.667  

35.000 kWh  kr.         56.000   kr.    28.000   kr.    22.400   kr.    18.667   kr.     16.000   kr.    14.000   kr.     12.444  

DRIFT - Pris for 1 kWh er 1,60 kr. (gælder for elvarmede huse for den del af det samlede årlige 
elforbrug, der overstiger  4000 kWh)  
 
ANLÆG  - i størrelsesordenen 200  til  300.000 kr.  



  
       

      
    

         
      

  
     

   

     
     

   
  

   

Hvordan får jeg en høj COP-
værdi i mit anlæg ? 
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Husejerens overvejelser ved valg af 
lukkede jordvarmeboringer   

– Ved at have boremetre nok i forhold til forbruget  
 

– Ved at have en veludført boring med god kontakt til 
jordlagene 
 

– Ved at være ”heldig” med de givne jordlagsforhold  
 

– Ved at lagre solvarme (eller anden varme) i borehullet 
 så indgående brine til varmepumpen har en relativ høj 

temperatur 
 

– Ved at  der ”ikke bliver kolde vintre” !  
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