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SP@RGESKEMA OM BORINGSBASEREDE JORDVARMEANLAEG
3
4 Keere ejer af et boringshaseret jordvarmeanlag,
?I projektet GeoEnergi ervii gang med at indsamle erfaringer samt udvikle varktgjer og best practice

for boringsbaserede jordvarmeanlag. For at kunne fa det bedste resultat har vi brug for din hjzlp
og beder derfor om, at du udfylder dette skema 53 godt som det nu er muligt, og derefter returnerer
spergeskemaet til os pa email: geoenergi@geus.dk eller nedenstaende postadresse.
Paforhand tak for din hj=lp. Med venlig hilsen GeoEnergi Projektet,

]
7
~ 8 |Nawn: Inga S@rensen
9 |Adresse: Glud Kirkevej 45
10 (Postnummer: (7130 By: Juelsminde
11
12 (Om huset der bruger anlaegget
13 |Hvornar er huset bygget: |1887 Ca. opvarmet areal i m2: 180
14 |Opvarmningsform: [Iradiator
15 [ ] cuksearme
E Blanding af radiatorer og gulvwarme
17
18 |Om anvendelsen
19 [ ] opvarmning af bolig Cpearmning + warmk vand
; [ kaling L] Ertrvery
21 |Er der supplerende opvarmningskilder? []3a [s] e
22 |Hvis ja, hvillke({n)?




A B

24

Om boringerne og deres indretning

25 |Hvornar er boringerne udfert?

Hvor mange boringer?

2010

2

27 |Hvor dybe er boringerne? 100 meter og borediameter 160 mm

28 |Slangemateriale og diameter? A0mm pvec 3.70000004768372 (fra jorunal}
29 |Slangesystem i boringen? [w] Erkelt U [ ] Dobbelt U [ Coaksialt
30

31 |Fra boring(er) til hus

32 |Sken over antal meter fra boring til varmepumpe? 25m

33 |Placering af varmepumpe (fx i bolig eller udhus)? | skab i stue

34 |Hvor dybt er rerene gravet ned? 1 meter

35 |Errgrene isolerede? [v]3a [ e

36

37 [Om varmpumpen

Hvilket maerke er varmepumpen?
Varmepumpens starrelse i kWY

Hvornar er varmepumpen sat i drift

Sta@rrelse af cirkulationspumpe i jordkredsen i kW

Danfoss DHP-H Opti Pro

12 kW

L juni 2011

Frelkvensstyret - efter brine ind og brine ud {3gr)




o ¥

43 | Andre malinger vedrerende jordvarmeanlagget

44 |Bliver varmepumpens elforbrug registreret separat pa bimaler? Ja [ Mej
45 |Hvis ja, angiv gennemsnitligt arligt elforbrug til varmepumpen: 6.786 k\Wh {sken)
46 |Er der maler der registrerer varmepumpens samlede energiproduktion? Ja [ M
47 |Hvis ja, angiv gennemsnitlig arligt produceret energi: 25.8327 k\Wh {COP=3,8)
48 |Er derinstalleret intelligent elmaleri huset? Ja L1 rei
49 |Bliver der foretaget andre malinger? [ 3a L1 raej
50 |Hvis ja:

51 Gennemsnitlig indgangstemperatur pd jordkredsens vaeske:

) zennemsnitlig udgangstemperatur pd jordkredsens vaeske:

53 Flowhastighed i jordkredsen:

54 [ ] antal &lige driftstimer For varmepumpen:

55 [ ] Aandet - angiv venligst:

56

57 |Det udfyldte skema kan sendes til e-mail: gecenergi@geus.dk

ES

59 |Eller udskrives og sendes med posten til:

=

61 | GEUS

62 |Att: Thomas Vangkilde-Pedersen

63
ad

Lyseng Allé 1
8270 Hajbjerg
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